
 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 
м. Кам’янець-Подільський  
Лабораторія контролю підготовки 
та якості питної води 
АТЕСТАТ про технічну компетентність  
№ 295 «ОНС»-23, дійсний до 06.11.2026р. 

Довідка  
щодо якості питної води 

за грудень 2025р. 
 
Місце відбору проби: Дністровський водогін у місці перед надходженням питної води у розподільчу 
мережу водопроводів (на виході з РЧВ)  

Результати досліджень 

№ 
 

Назва показника 
Фактична  
величина 

Норматив 
згідно НД 

 

Одиниця 
вимірювання 

НД на метод 
випробування 

 
Органолептичні показники  

1 
Запах: при  20˚C 

при  60˚С 
0 
0 

≤ 2 
бали 

 
МВВ 2-2023 

2 Присмак  0 ≤ 2 бали МВВ 16-2023 
3 Забарвленість <5 ≤ 20 градуси МВВ 3-2023 

4 Каламутність <0,58 ≤ 1 НОК МВВ 1-2023 

 
Фізико-хімічні показники 

5 рН 8,3 6,5 – 8,5  ДСТУ ISO 4077:2007 

6 Температура  4,0 По факту градус МВВ №081/12-0311-06 

7 Хлориди 36,2 ≤ 250 мг/л ДСТУ ISO 9297:2007 

                                                                                                                             
8 

Загальна жорсткість 2,5 
≤7,0 

 
ммоль/л ДСТУ ISO 6059:2003 

9 Кальцій 78,2 не нормується мг/л ДСТУ ISO 6058:2003 

10 Магній 13,4 не нормується мг/л ДСТУ ISO 6059:2003 

11 Лужність 3,7 не нормується мг/л ДСТУ ISO 9963-1:2007 

12 Загальне залізо <0,05 ≤0,2 мг/л МВВ 10-2023, МВВ 11-2023 

13 Сульфати 49,1 ≤250,0 мг/л МВВ 27-2023 

14 Мідь 0,026 ≤1,0 мг/л МВВ 9-2023 

15 Марганець <0,05 <0,05 мг/л МВВ 15-2023 

16 Сухий залишок 216,0 ≤1000 мг/л МВВ 13-2023 

17 Ортофосфати  0,037 не нормується мг/л МВВ 26-2023 

18 Поліфосфати  <0,01 ≤3,5 мг/л МВВ 26-2023 

19 Хлор залишковий зв’язаний  0,57 ≤1,2 мг/л МВВ 7-2023 

20 Хлор залишковий вільний 0,38 ≤0,5 мг/л МВВ 8-2023 

 
Санітарно-токсикологічні показники 

21 Амоній <0,05 ≤ 0,5 мг/л МВВ 6-2023 
22 Нітрити <0,003 ≤ 0,1 мг/л МВВ 4-2023 
23 Нітрати 6,45 ≤ 50 мг/л МВВ 5-2023 
24 Фториди  0,15 ≤1,5 мг/л МВВ 12-2023 
25 Алюміній  0 ≤0,2 мг/л МВВ 14-2023 
26 ПАА 0 ≤2,0 мг/л МВВ 23-2023, МВВ 24-2023 



Мікробіологічні показники 

27 
ЗМЧ t – 37ºС, 
 

0 <100 КУО/см3 МВВ 25-2023 

28 Загальні коліформи Відсутні  відсутність КУО/100см3 МВВ 25-2023 

29 Е.coli   Відсутні відсутність КУО/100см3 МВВ 25-2023 

30 Ентерокок  Відсутні відсутність КУО/100см3 МВВ 25-2023 

31                                                                                                                             Коліфаги  Відсутні відсутність  БУО/дм3 МВВ 25-2023 

 
Висновки:  Вода питна за дослідженими санітарно-хімічними та мікробіологічними 

показниками відповідає вимогам  ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною». 
 
 

Начальник цеху  
контролю ВП та ХВО                                          Оксана  ВІТЕНКО 


